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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0700 — Ostrava

PROTOKOL

0 posouzeni vlastnosti

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, (nafizeni
o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, ¢l. 1.4 (systém 3)

¢. 1020 — CPR — 070059640

Nazev vyrobku:
PUR Therm VD-F polyuretanova deska

typ / varianta: deska z tvrdé polyurethanové pény

vyrobce:
Vyrobni druzstvo "Slezska Horfina"
ICO: 00148199
Adresa: Hlavni 288/99a, 747 71 Brumovice, Ceska republika
Vyrobna: Vyrobni druZstvo "Slezska Hofina"
Adresa: Hlavni 288/99a, 747 71 Brumovice, Ceska republika

Zakazka: 2070210122

Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 8  Pocet pfiloh: 5
Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu:

/L/-

Ing. Tomas Klepac
vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:

Razitko oznameného subjektu 1020

Ing. Vojtéch Sebek

Ostrava, 16. ¢ervna 2021
zastupce vedouciho oznameného subjgktu 1020

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukpvat jinak, nez cely.
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1 Specifikace predmétu posouzeni

Popis a uréeni vyrobku: PUR Therm VD-F polyuretanova deska (deska z tvrdé polyurethanové
pény) jsou tepelné izolaéni desky z tvrdé polyurethanové pény a jsou
uréeny pfedevsim pro tepelnou izolaci budov.

Technicka specifikace: EN 13165:2012+A2:2016.

Vyrobce: Vyrobni druzstvo "Slezska Hofina", Hlavni 288/99a, 747 71 Brumovice, Ceska
republika.

Vyrobna: Vyrobni druZstvo "Slezska Hofina", Hlavni 288/99a, 747 71 Brumovice, Ceska
republika

2 Odbeér vzorku:
Datum odbéru: 30. dubna 2021.

Misto odbé&ru: Vyrobni druzstvo "Slezska Hofina", Hlavni 288/99a, 747 71 Brumovice, Ceska
republika.

Odebral: zastupce vyrobce Ing. Bfetislav Mira.
Postup odbéru: nahodny vybér ze skladu vyrobk(.
Zpusob dopravy: osobni automobil.

Pirevzal: zastupce AZL €. 1018.3 Ing. Tomas Klepac.
Datum pfevzeti: 30. dubna 2021.

Evidencni &islo vzorku: zkusebni vzorek je oznacen &islem z knihy vzork(i VZ070210331.

3 Posouzeni vlastnosti na zakladé zkousek, vypoéta, tabulkovych
hodnot, dokumentace

Posouzeni vlastnosti bylo provedeno na zakladé zkousek.

3.1 Posouzeni vlastnosti na zakladé zkousek

3.1.1 Reakce na ohen
Specifikace vzorku: PUR Therm VD-F polyuretanova deska.
Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho predpisu:

- EN 13501-1:2018 Klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukce staveb - Cast
1: Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na oheri.

- CSNEN ISO 11925-2:2020 Zkou$eni reakce na ohen - Zapalnost stavebnich
vyrobkil vystavenych pfimému plisobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym
zdrojem plamene.

Protokol o klasifikaci schvalil: Ing. Jaroslav Dufek.

Datum ukonéeni zkousky: 09. éervna 2021.

DalSi udaje o zkouSce: Tato klasifikace byla/ pr s Clankem 11,
)

CSN EN 13501-1:2019. | < ©
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Vysledek zkousky: je uveden v nasledujici tabulce

Tabulka - Stanoveni reakce na ohen - Klasifikace

Stanoveni reakce na oheii - Klasifikace
PUR Therm VD-F polyuretanové deska

Tfida reakce na ohen I E

3.1.2 Tepelna vodivost a tepelny odpor, tloustka

Specifikace vzorku: PUR Therm VD-F polyuretanova deska.

Stanoveni bylo provedeno podle zkusebnich predpisi:

- EN 13165:2012+A2:2016 Tepelnéizolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové
vyrabéné vyrobky z tvrdé polyurethanové pény (PU) - Specifikace.

- EN 12667:2001 Tepelné chovani stavebnich materiald a vyrobkl - Stanoveni
tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku -
Vyrobky o vysokém a stfednim tepelném odporu.

- EN 823:2013 Tepelné izolagéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
tloustky.

Zkousku proved!: Ing. Tomas Klepac (AZL ¢. 1018.3).

Datum ukonceni zkousky: 11. ervna 2021.

Dal$i udaje o zkou$ce: Zkouska soucinitele tepelné vodivosti byla provedena dle vySe uvedenych
piedpisu pfi stfedni teploté méfeni 10 °C na jedné sadé vzork(; sada
obsahovala celkem 10 kust vzork(l PUR Therm VD-F polyuretanova
deska.

Zkouska stanoveni tloustky byla provedena dle vy$e uvedenych predpist
pfi teploté méreni 21 °C na jedné sadé vzorkl, sada obsahovala celkem 5
kusl vzorki PUR Therm VD-F polyuretanova deska, jmenovité tloustky
50 mm.

Vysledky zkousky: jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.
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3.1.3 Uvolnovani nebezpeénych latek
Specifikace vzorku: PUR Therm VD-F polyuretanova deska.
Stanoveni bylo provedeno podle zku $ebnich predpist:

- EN 13165:2012+A2:2016 Tepelnéizolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové
vyrabéné vyrobky z tvrdé polyurethanové pény (PU) - Specifikace.

- Metodika ¢. 100660 (AZL 1018.9) podle CSN EN ISO 16000-9, Vnitini ovzdusi
- Cast 9: Stanoveni emisi tékavych organickych sloucenin ze stavebnich
materialt a nabytku - Metoda zkusebni komory.

Zkousku proved!: V. V3eteCkova M.Sc., M. Pfeiferova (AZL 1018.9).
Datum ukonéeni zkousky: 08. ¢ervna 2021.

Dalsi udaje o zkou$ce: Celkové VOC byly méfeny na plynovém chromatografu GC-MS
termodesomci. Formaldehyd a dalsi aldehydy a ketony byly méreny na
kapalinovém chromatografu HPLC. Doba odbéru vzorkd po 72 hodinach
pfi teploté 23 ° C a relativni vihkosti 50%.

Vysledek zkousky: je uveden v nasledujicich tabulce.

Tabulka - Emise tékavych organickych sloucenin

Emise tékavych organickych slou¢enin PUR Therm VD-F polyuretanova deska
Typ VOC Koncentrace mg / m3

- formaldehyd <0,001

- aldehydy, ketony <0,01

- benzen <0,001

- toluen <0,01

- celkem xyleni <0,01

- styren <0,01

- etylbenzen <0,01

- trichlorethylen <0,01

- tetrachlorethylen <0,01

- jiné tékavé organické latky (VOC) <0,01

- celkové tékavé organické latky (TVOC) <0,1

vyhovuje poZzadavk(im na celkovy obsah tékavych organickych latek

3.1.4 Pevnost v tlaku - napéti v tlaku p¥i 10% stlaceni
Specifikace vzorku: PUR Therm VD-F polyuretanova deska.
Stanoveni bylo provedeno podle zku $ebnich predpisu:

- EN 13165:2012+A2:2016 Tepelné&izolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové
vyrabéné vyrobky z tvrdé polyurethanové pény (PU) - Specifikace.

- EN 826:2013 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Zkouska
tlakem.

Zkousku proved!: Ing. Tomas Klepaé (AZL &. 1018.3;);

Datum ukonéeni zkousky: 11. €ervna 2021.
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Dalsi adaje o zkousce: Zkouska pevnosti v tlaku - napéti v tlaku pfi 10% stlaceni byla provedena
dle vySe uvedenych predpist na jedné sadé vzorkl, sada obsahovala
celkem 5 kusu vzorku PUR THERM VD-F.

Vysledek zkousky: je uveden v nasledujicich tabulce.

Tabulka - Pevnost v tlaku - napéti v tlaku pii 10% stlaceni

Pevnost v tlaku - napéti v tlaku pii 10% stlaceni
PUR Therm VD-F polyuretanova deska,
jmenovité tloustky 50 mm
Sila odpovidajici Pevnost v tlaku
Oznaéeni 10% pomérnému Priiez vzorku PednBaty takll o10
vzorku stlageni Ao _ 100;0 Fio/A o0 = 10° X Fro /Ao
zpracovatelem F1o PPN TR0 (pramér)
[N] [mm?] [kPa] [kPa]
SRR 5350 22530 2375
it 5250 22334 235,1 233,1
5100 22484 226,8
5340 22455 237.8
e 5240 22274 235,2 236,4
T 5370 22741 236,1
5400 22726 237,6
e 5240 22423 233,7 235,9
5370 22708 236,5
5600 22680 246,9
PUR THERMAD: 5540 22499 246,2 244.9
o 5410 22408 241,4
5550 22500 246,7
i 5460 22952 2379 2418
B 5320 22082 240,9
Primérna hodnota pevnosti v tlaku
- napéti v tlaku pfi 10% stladeni ovoa TkPal 2334
Priimé&rna hodnota pevnosti v tlaku
- napéti v tlaku pii 10% stladeni oroa [kPa] 238
(zaokrouhleno)
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3.1.5 Propustnost pro vodu - dlouhodoba nasakavost pfi ponoreni
Specifikace vzorku: PUR Therm VD-F polyuretanova deska.

Stanoveni bylo provedeno podie zkusebnich predpisu:

- EN 13165:2012+A2:2016 Tepelnéizolaéni vyrobky pro budovy - Pramyslové
vyrabéné vyrobky z tvrdé polyurethanové pény (PU) - Specifikace.

-EN 12087:1997 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni dlouhodobé nasakavosti pfi ponofeni.

Zkousku proved!: Ing. Tomas Klepac (AZL €. 1018.3)
Datum ukonéeni zkousky: 11. ¢ervna 2021

Dal$i udaje o zkousce: Zkouska byla provedena dle vy$e uvedenych pfedpisi na vzorcich
PUR THERM VD-F dle metod 1A a 2A.

Vysledek zkousek: je uveden v nasledujicich tabulkach.

Tabulka - Propustnost vody - dlouhodoba nasakavost pfi ponofeni

Propustnost vody — dlouhodoba nasakavost pii ponofeni PUR THERM VD-F polyuretanova deska
- Metoda 1A

Oznaédeni vzorku zpracovatelem PUR THERM VD-F/1 - PUR THERM VD-F/4
0,31
. 0,16
Propustnost vody - nasakavost Metoda 1A Wi [kg/m?] 038
0,26
Propustnost vody - nasakavost Metoda 1A W (pramér) [kg/m?] 0,28

Propustnost vody - dlouhodoba nasakavost PUR Therm VD-F polyuretanova deska
- Metoda 2A
Oznad&eni vzorku zpracovatelem PUR THERM VD-F/1 - PUR THERM VD-F/4
1,35
Propustnost vody - nasakavost Metoda 2A Wi [obj. %] :gg
1,43
Propustnost vody - nasakavost Metoda 2A W — (primér) [obj. %] 1,27
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4 Prilohy

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Protokol ¢. 070-059635 o klasifikaci podle CSN EN 13501-1 pro vyrobek PUR Therm VD-F
polyuretanova deska. Vydal TZUS Praha, s.p., zkusebni laboratof TZUS Praha, s.p. pobocka
Ostrava €. 1018.3.

Protokol ¢. 070-059636 o zkousce tepelné vodivosti, tepelného odporu a tloustky PUR Therm
VD-F polyuretanova deska. Vydal TZUS Praha, s.p., zkuSebni laboratof TZUS Praha, s.p.
poboc¢ka Ostrava €. 1018.3.

Protokol & 070-059637 o zkousce uvolfovani nebezpefnych latek PUR Therm VD-F
polyuretanova deska. Vydal TZUS Praha, s.p., zkusebni laboratof TZUS Praha, s.p. poboc¢ka
Ostrava €. 1018.3.

Protokol &. 070-059638 o zkouSce pevnosti v tlaku - napéti v tlaku pfi 10% stlaceni
PUR Therm VD-F polyuretanova deska. Vydal TZUS Praha, s.p., zkusebni laboratof TZUS
Praha, s.p. pobocka Ostrava &é. 1018.3.

Protokol ¢. 070-059639 o zkousce stanoveni propustnosti vody — dlouhodobé nasakavosti pfi
ponofeni PUR Therm VD-F polyuretanova deska. Vydal TZUS Praha, s.p., zkusebni laboratof
TZUS Praha, s.p. poboka Ostrava €. 1018.3.




